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[bookmark: _Toc36814116]IMDC功能描述
[bookmark: _Toc36814117]IMDC概述
IMDC云平台通过对配电资产、配电设备、配电系统环境和人员操作的数据和信息进行收集、存储、分析，并对这些信息进行可视化，充分提高配电系统可靠性；同时IMDC云平台功能设计紧密贴合配电系统维护服务的业务流程，充分发挥移动终端在配电系统现场快捷采集和读取信息的优势，使客户维护配电系统变得更加便捷高效，从而降低客户配电系统运营维护成本，提高运维服务效率。

IMDC KIT 1具有2个网口 4个串口 使用12V直流电源。
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[bookmark: _Toc36814118]IMDC功能介绍
[bookmark: _Toc36814119]首页导航
首页为用户提供一个能够直观并整体反应用户所有维护设备的运行状况主，主要包含：
1. 输出电压
2. UPS运行状态
3. UPS负载率
4. 空调送风温度
5. 环境信息
6. 空调回风温度

[image: ]

[bookmark: _Toc36814120]UPS 页面
对UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统支持标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。界面显示包含：
1. UPS输入信息（输入频率，输入电压）
2. UPS负载率
3. UPS状态（电池容量，电池电流，内部温度，电池电压）
4. UPS输出信息（输出电压，输出电流，输出频率）
5. 其他
[image: ]
点击其他中的红色框图标，可以显示更多UPS参数及数据
[image: ]

[bookmark: _Toc36814121]空调页面
实现空调的监控，功能包括开关机（app端），对机房精密空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如：压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况，管理员可以通过网络实时查看空调运行参数。界面显示包含：
1. 空调选择栏（默认一台的时候隐藏）
2. 回风温度
3. 送风温度
4. 回风湿度
5. 运行状态
6. 详细数据
[image: ]
授权用户可通过软件点击运行状态旁的小按钮，查看所有参数及数据。
[image: ]
[bookmark: _Toc36814122]环境页面
实现对环境的监控，功能包括开关量状态及实施温湿度信息。界面显示包含：
1. 冷通道环境（温度，湿度）
2. 温度历史曲线（当天的温度变化曲线图）
3. 湿度历史曲线（当天的湿度变化曲线图）
4. 热通道环境
5. 机柜状态（烟感，门禁，漏水，SPD，风扇）
[image: ]
[bookmark: _Toc36814123]日志
用户可以根据需要对设备进行历史数据和告警数据的查询。
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历史数据查询：
1.选择时间
[image: ]

2.选择设备
[image: ]

3.勾选，需要的点位
[image: ]
4.选择检索，生成曲线
[image: ]

告警数据查询：

1. 历史告警选项前打勾
[image: ]
2. 选择时间
[image: ]

3. 点击检索
[image: ]

[bookmark: _Toc36814124]设置
设置是对监控设备的报警信息，阀值，通讯协议，页面配置，控制管理进行统一管理和设置，显示界面包含：设备，协议，页面配置，自控配置，系统参数，北向协议及公司信息。







设备
显示目前监控的设备，包含UPS，精密空调，开关量控制器及温湿度。[image: ]
状态栏可切换或关闭设备监控的实时信息和报警信息
[image: ]
点击编辑按钮，在后台可以配置设备名称，类型，协议，采集信息等基础信息
[image: ]
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点击告警配置按钮，在后台可以配置报警信息，报警等级，阀值，填写后，选择保存。
[image: ]
[image: ]


协议
客户可在此处上传设备的通讯协议，并可对每一条协议里的指令进行阀值设置。
[image: ]
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[image: ]
页面配置
用户可以在页面配置中，对每一个界面中的窗口进行编辑，自定义编辑界面。
[image: ]
[bookmark: _Toc401749356]自动配置
用户可以在自动控制中，对开关量设备进行设置，实现联动功能
[image: ]

[image: ]

系统参数
用户可以在系统参数中，对网络的IP地址和网关进行设置
[image: ]
北向协议
提供给其他厂家或运营商进行接入和管理的接口,即向上提供的接口，具有导出功能。
[image: ]
[image: ]
公司信息
用户可在此界面对账号进行管理。
[image: ]

[bookmark: _Toc429678439][bookmark: _Toc36814125]HMI介绍
多功能组态型真彩人机界面触摸屏以低功耗CPU为核心，低功耗高可靠性设计理念，内嵌功能强大且应用灵活高效的HMI组态软件。可广泛应用于各类工业、科研及民用现场。

[bookmark: _Toc36814126]HMI界面
[bookmark: _Toc36814127]首页
首页为用户提供一个能够直观并整体反应用户所有维护设备的运行状况主，主要包含：
1. 输出电压
2. UPS运行状态
3. UPS负载率
4. 空调送风温度
5. 环境信息
6. 空调回风温度

[image: ]



[bookmark: _Toc36814128]UPS界面
对UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。系统支持标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等。系统能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示。界面显示包含：
1. UPS输入信息（输入频率，输入电压）
2. UPS负载率
3. UPS状态（电池容量，电池电流，内部温度，电池电压）
4. UPS输出信息（输出电压，输出电流，输出频率）
5. 其他
[image: ]
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[bookmark: _Toc36814129]空调界面
实现空调的监控，功能包括开关机（app端），对机房精密空调各部件的运行状态和运行参数进行监控。例如：压缩机、滤网、风机、加热器、加湿器、去湿器、通风装置等部件运行或停止的状况，管理员可以通过网络实时查看空调运行参数。界面显示包含：
1. 空调选择栏（默认一台的时候隐藏）
2. 回风温度
3. 送风温度
4. 回风湿度
5. 运行状态
6. 详细数据

[image: ]
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[bookmark: _Toc36814130]环境界面
实现对环境的监控，功能包括开关量状态及实施温湿度信息。界面显示包含：
1. 冷通道环境（温度，湿度）
2. 温度历史曲线（当天的温度变化曲线图）
3. 湿度历史曲线（当天的湿度变化曲线图）
4. 热通道环境
5. 机柜状态（烟感，门禁，漏水，SPD，风扇）
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[bookmark: _Toc36814131]日志界面
用户可以根据需要对设备进行历史数据和告警数据的查询。
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